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Q ralo sifonado @ 200 mm

caixa de inspegao 40cm x 40cm
TV% tubo de ventilagdo @ 75 mm

€) caixa de gordura @ 200 mm
— tubulagéo de esgoto

— — tubulagao de agua fria
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Ponto de luz fluorescente no teto equipado com uma lampada de 15W,
com indicagdo de circuito (1) e comando (a) .
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Ponto de luz fluorescente no teto equipado com duas lampadas de 36W,
com indicagdo de circuito (1) e comando (a) .
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Interruptor de uma segéo, com indicagdo de comando (a) .
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Interruptor de duas seg¢des, com indicagdo de comando (ab) .
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Interruptor de uma segao, com indicagdo de comando (a) e tomada
simples, 2P+T, com indicagao de circuito (1) , instalados a 1,20m do
piso acabado.
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Tomada de luz duplas, tipo 2P+T, com indicagéo de circuito (1) ,
instaladas a 1,20m do piso acabado.

Tomada de luz simples, tipo 2P+T, com indicagéo de circuito (1) ,
instaladas a 1,20m do piso acabado.

Tomada de luz simples, tipo 2P+T, com indicagéo de circuito (1) ,
instaladas a 2,00m do piso acabado.

Tomada de luz simples, tipo 2P+T, com indicagéo de circuito (1) ,
instaladas a 0,30m do piso acabado.
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Tomada de luz duplas, tipo 2P+T, com indicagéo de circuito (1) ,
instaladas a 0,30m do piso acabado.

[ . Quadro geral de luz e forga embutido, instalado a 1,50m do piso acabado.
:l 11 Condutor neutro, fase, protegdo e comando, respectivamente, com
Zsmma indicagdo de circuito (1) ,secdo (2,5mm? ecomando (a) .

Eletroduto embutido em parede ou sob o forro.

Eletroduto embutido no piso.

Observagao: tomadas sem especificagdo de poténcia sdo de 100VA.
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Nimero - Tensdo | Condu- L AR Poténcia Poténcia Fatorde | Corrente | Condutor | Disjuntor
Quacro do Finalidade (220) tores s 6 100 | 600 ESP- | ESP- | ESP- Ativa Aparente poténcia | Nominal m? )
circuito 1200 | 1600 {24000 | pan | sp/rpova | FPopfs | Iespv
1 lluminagdo sanitédrios / vestidrios / depdsito / circulagio 220V F+N 5 2 147 245,00 0,60 1,11 1,5 mm?* 10A
2 lluminagdo recepgdo 220V F+N 4 144 240,00 0,60 1,09 1,5 mm? 10A
3 lluminagdo pré-cozimento / descascamento 220V F+N 10 360 600,00 0,60 2,73 1,5 mm? 10A
4 lluminagdo processamento / depdsitos 220V F+N 18 648 1080,00 0,60 4,91 1,5 mm? 10A
5 Tomadas sanitirios / vestidrios / depdsito / circulagio 220V F+N+P 7 560 700,00 0,80 3,18 2,5 mm? 15 A
Qb1 6 Tomadas recepgio 220V F+N+P 3 240 300,00 0,30 1,36 2,5 mm? 15A
7 Tomadas pré-cozimento / descascamento 220V F+N+P 17 1360 1700,00 0,80 7,73 2,5 mm? 15A
8 Tomadas processamento / depdsitos 220V F+N+P 24 1920 2400,00 0,80 10,91 4,00 mm? 20A
S Tomadas climatizagdo pré-cozimento / descascamento 220V F+N+P 1 2 3520 4400,00 0,80 20,00 4,00 mm? 30A
10 Tomadas climatizacdo processamento 220V F+N+P 2 1920 2400,00 0,80 10,91 4,00 mm? 20A
11 Tomadas climatizacdo depdsitos 220V F+N+P 1 1820 2400,00 0,80 10,91 4,00 mm? 20A
TOTAL 12.735,00 | 16.465,00
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